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Health Board
Tartu laboratory

Terviseamet
Tartu labor

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2012/V1173B

VEE ANALUUS
T60 tellija: AS VORU VESI (10004973), Ringtee 10, Véru linn 65620, tel; +372 7828334,
voru.vesi@voruvesi.ee
Proovivotukoht: Lasteaed Sdleke, Olevi 29, Voru linn
Veeallika liik: Veevargivesi Proov toodud laborisse: 23.05.2012 13:25
Proovivdtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.344 Analiiiis alustatud: 23.05.2012-13:40
Proov voetud: 23.05,2012 ‘ Analiiiis 1opetatud: 28.05.2012 10:09
Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 28.05.2012 10:43
ANALUUSI TULEMUSED
Uuritav niitaja Tulemus Uhik Meetod
Coli-laadsed bakterid 0 PMU/100 ml EVS-EN IS0 9308-1:2002
AC:2008

Enterokokid 0 PMU/100 ml EVS-EN IS0 7899-2:2002
Escherichia coli 0 PMU/100 ml EVS-ENISO 9308-1:2002

, AC:2008
Kolooniate arv 22 °C 0 PMU/1 ml EVS-EN IS0 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

laborant: Paula Tuulik =~ oo // (mff - 3 i s s e

o & ud
vanemspetsialist: Maire Zeiger v @I it 2 'M{ """" gé . &
Postiaadress: Pollu 1a. 50303 Tartu Tel.: 3727 447 419 (mlkrobloloogla)
Asukoht: Pollu 1a. Tartu Tel. & fax: 372 7 447 422 (keemia)

Reg. nr.: 70008799 E-mail: tartulabor@terviseamet.ce

Kontolkood: 50824 0RO R 101




Health Board
Tartu laboratory

Terviseamet
Tartu labor

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2012/V1173K

VEE ANALUUS
To66 tellija: AS VORU VESI (10004973), Ringtee 10, Véru linn 65620, tel: +372 7828334,
voru.vesi@voruvesi.ee
Proovivotukoht: Lasteaed Soleke, Olevi 29, Voru linn
Veeallika liik: Veevérgivesi Proov toodud laborisse: 23.05.2012 13:25
Proovivétja nimi: Kalev Lajal, at.nr.344 Analiiiis alustatud: 23.05.2012 13:32
Proov voetud: 23.05.2012 Analiiiis I6petatud: 25.05.2012 12:30
Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 25,05.2012 12:53
ANALUUSI TULEMUSED
Uuritav naitaja Tulemus Piirsisaldus** Uhik Meetod
Alumiinium <40 200 g/l V43-KOL*
Ammoonium ‘ < 0,05 0,50 mg/l V38-KOL
Boor 0,1 1,0 mg/l V36-KOL
Elektrijuhtivus 468 2500 pS/cm V34-COND
Fluoriid 0,5 1,5 mg/l V17-POT
Hagusus (NTU) <1 NTU V02-KOL
Kloriid 2,6 250 mg/1 V31-IC
Lohn (lahjendusaste) 1 ‘ lahjendusaste V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste) 1 lahjendusaste V03-ORG*
Mangaan <10 50 ng/l V42-KOL
Naatrium 5,2 200 mg/l V33-IC
Nitraat <1 50 mg/l V31-IC
Nitrit < 0,002 0,5 mg/l V32-KOL
Oksiideeritavus 1,0 5,0 mg/l 02 V09-TTR
pH 7,5 6,5 kuni 9,5 pH ithik V05-POT
Raud 62 200 ng/l V37-KOL
Sulfaat 13,3 250 mg/l . V31-IC
Vérvus (Pt/Co skaala) 0 mg/l Pt V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalalikirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.
** . Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. mddrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analiliisimeetodid".

Juhtivspetsialist; Kiilli Kaart

‘Labori juhataja; Mari Reinik

.....................................................

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel. & fax: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

T L2012 /V.1:173K

Postiaadress; Pllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: P8llu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Kontrollkood: 74917 k. 1(1)



Health Board
Tartu laboratory

Terviseamet
Tartu labor

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2012/V1173PAH

VEE ANALUUS
Too tellija: AS VORU VESI (10004973), Ringtee 10, Vdru linn 65620, tel: +372 7828334,
voru.vesi@voruvesi.ee

Proovivétukoht: Lasteaed Sdleke, Olevi 29, Véru linn

Veeallika liik: Veevdrgivesi Proov toodud laborisse: 23,05.2012 13:25
Proovivdtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.344 Analiliis alustatud: 24.05.2012 15:00

Proov voetud: 23.05.2012 Analiiiis 16petatud: 28.05.2012 9:58

Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 28.05.2012 10:06

ANALUUSI TULEMUSED

Uuritav niitaja ' Tulemus Piirsisaldus** Uhik Meetod
Benso(a)plireen Eileitud 0,010 pg/l V40-GC/MS

|Benso(b)fluoranteen Ei leitud ng/l V40-GC/MS
Benso(g,h,i)periileen Ei leitud ng/l V40-GC/MS
Benso(k)fluoranteen Ei leitud ng/l V40-GC/MS
Indeno(1,2,3 c,d)plireen Ei leitud ng/l V40-GC/MS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalalikirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv,
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. mddrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollmouded ning analiliisimeetodid".

vanemspetsialist: Gea Ovsjannikov

Labori juhataja; Mari Reinik

Postiaadress: Pollu 1a. 50303 Tartu Tel.: 3727 447 419 (mikrobioloogia)
Asukoht: P8llu la, Tartu Tel. & fax: 372 7 447 422 (keemia)
Reg. nr.: 70008799 E-mail: tartulabor@terviseamet,ee

Contrliood: 72088 I T T 1)



Terviseamet Health Board
Tartu labor Tartu laboratory
EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga 1019
KATSEPROTOKOLL NR. TL2012/V1173P
VEE ANALUUS
To9 tellija: AS VORU VESI (10004973), Ringtee 10, Véru linn 65620, tel: +372 7828334,
voru.vesi@voruvesi.ee
Proovivétukoht: Lasteaed Séleke, Olevi 29, Voru linn
Veeallika liik: Veevérgivesi Proov toodud laborisse: 23.05.2012 13:25
Proovivétja nimi: Kalev Lajal, at.nr,344 Analiilis alustatud: 24.05.201215:00
Proov véetud: - 23.05.2012 Analliiis 16petatud: 28,05,2012 9:58
Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 28.05.2012 10:05
ANALUUSI TULEMUSED

Uuritav niitaja Tulemus Piirsisaldus** Uhik Meetod
alfa-Endosulfaan Ei leitud 0,1 ng/l V37a-GC/MS
beeta-Endosulfaan Ei leitud 0,1 ng/l V37a-GC/MS
cis-Heptakloorepoksiid Ei leitud 0,03 ng/l V37a-GC/MS
Dieldriin Ei leitud - 0,03 ug/l V37a-GC/MS
Dikofool Ei leitud 0,1 ng/l V37a-GC/MS
Endosulfaansulfaat Ei leitud 0,1 ug/l V37a-GC/MS
Endriin Ei leitud 0,1 ng/l V37a-GC/MS
Heksakloorbenseen (HCB) Ei leitud 0,1 pg/l V37a-GC/MS
Heptakloor Ei leitud 0,03 pg/l V37a-GC/MS
Kaptafool Eileitud - 0.1 ' ng/l V37a-GC/MS
0,p-DDD Ei leitud 0,1 | ng/l V37a-GC/MS
0,p-DDE Ei leitud 0,1 pg/t V37a-GC/MS
0,p-DDT Ei leitud 0,1 ng/l V37a-GC/MS
p,p-DDD Ei leitud 0,1 ng/l V37a-GC/MS .
p.p-DDE Ei leitud 0,1 ng/l V37a-GC/MS
p,p-DDT Ei leitud 0,1 ug/! V37a-GC/MS
trans-Heptakloorepoksiid Ei leitud 0,03 ng/l V37a-GC/MS
a-HCH Ei leitud 0,1 pg/l V37a-GC/MS
B-HCH Ei leitud 0,1 ng/l V37a-GC/MS
y-HCH(Lindaan) Ei leitud 0,1 ng/l V37a-GC/MS
6<HCH Ei leitud 0,1 ng/l V37a-GC/MS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalalikirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001, a. mddrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analiilisimeetodid",

vanemspetsialist; Gea Ovsjannikov

Labori juhataja; Mari Reinik

Postiaadress: Pdllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Pllu la. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel. & fax: 372 7 447 422 (keemia)
E-mail; tartulabor@terviseamet.ce

Kontrollkood: 21227

lk. 1 (1) |




Health Board

Central Laboratory

Terviseamet
Kesklabor

‘ 'E‘esti‘:Aki"edibteeri’mviékes"l‘(”li‘sé"p‘odlt akrediteeritud joogivee, heitvee, toiduainete, 6hu ja toiduga kokkupuutuvafe
materJallde analiiiisi valdkonnas. Regxstreerlmlsnumber 1L.042
Jooglvee keemiline analiiiis

Protokoll nr  KL.2012/V18400K

Tellija: Voru Vesi AS Ringtee 10, Voru, 65620
Veeallika valdaja: ‘
Proovivdtu koht: Lasteaed Soleke, Olevi tn. 29, Voru
Proovivdtja: Kalev Lajal atesteerimistunnistus nr: 344
Veeallika liik: veevirgivesi Markeering:
Proov v&etud: 23.05.2012 , Analiitis alustatud: 25.05.2012
Proov toodud laborisse: 25.05.2012 ' ~Analiiiis 1dpetatud: 06.06.2012
Proovivétu prot. nr: Protokoll véljastatud: 07.06.2012
Niiitaja ~ Uhik Tulemus Piirnorm Meetod
Plii - S ng/l <0,1 10 STJ RMO09
Kaadmium ' ng/l <0,03 5 STJ RM09
Kroom . ng/l <0,1 50 STJ RM09
Nikkel pg/l <0,3 20 STJ RM09
Vask mg/1 ; <0,01 2 STJ RMO1
Seleen _ ng/l <1,0 10 - | STJRMO09
Arseen ng/l 0,3 10 STJ RM09
Elavhabe g/l <0,2 1 | STJRMO5
Arntimon ug/l <0,3 5 STJ RMO09
‘| Trihalometaanide summa ng/t <1 100 EPA 5242
1,2-dikloroetaan pg/l <0,1 3 EPA 5242
Tetrakloroeteen, trikloroeteen summa ng/l <0,1 10 EPA 5242
Benseen : pg/l : <0,1 1 EPA 5242
-~ Tsiianiid pg/l <3 50 ISO 6703-1:1984

Kommentaar: Médratud néitajate osas uuritud veeproov vastab sotsiaalministri maérusega nr 82, 31.07.01 "Joogivee
kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analiiiisimeetodid" kehtestatud piirnormidele.

‘ o m‘[j /
Kvaliteedi eest vastutab: kvahteedljuht L Hiiesalu "V & RN
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta, Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna. =~~~

Térniga (*) tihistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. - Prot, nr K1.2012/V18400 Lk. nr.1(1) |

rermes M e e
Www.terviseamet.ce 2515476 7 , kemlabor@terviseamet.ee



