
Kanepi valla joogivee kvaliteedi analüüsitulemused

Näitaja
Lubatud 

piirnorm
Ühik

Põlgaste küla 

Lasteaed, 

18.10.23

Hurmi küla 

elamu, 

27.09.23

Soodoma 

küla elamu, 

27.09.23

Erastvere küla 

Hooldekodu, 

27.09.23

Krootuse küla 

Põhikooli 

söökla, 25.05.23

Valgjärve küla 

ATSI Veod 

söökla, 

25.05.23

Maaritsa küla 

Peetri 

talutehnika, 

25.05.23

Saverna küla 

Lasteaed, 

25.05.23

Kanepi 

aleviku 

Lasteaed, 

31.10.23

Ihamaru küla AS 

Paloma Papp, 

12.06.23

Magari 

küla 

elamu, 

27.09.23
Värvus mg/l Pt < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Lõhn palli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 < 2 1

Maitse palli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 < 2 1

Hägusus NHÜ < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

pH 6,5-9,5 7,8 7,5 7,8 7,7 7,7 7,5 7,3 7,5 7,9 7,3 7,6

Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 460 465 391 456 495 604 571 573 471 489 446

Üldraud 200 µg/l < 20 < 20 22 28 < 20 67 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

Mangaan 50 µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 12 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Coli-laadsed bakterid 0 PMÜ/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kolooniate arv 22°C
ebaloomulike 

muutusteta
arv/1 ml 79 12 33 74 2 56 27 53 45 0 69


