
Järvere küla 
elamu, 26.09.23

Tsolgo küla 
elamu, 

23.10.23

Lasva küla 
Lasteaed, 
18.10.23

Pässa küla 
korterelamu, 

23.10.23

Kääpa küla 
sotsiaalkeskus, 

23.10.23

Otsa küla korterelamu, 
24.10.23

Orava küla 
Põhikooli söökla, 

30.05.23

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

< 0,5 < 0,5 1,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
7,9 7,3 7,5 7,3 7,4 7,4 7,1
304 490 576 657 599 478 238
< 20 56 100 < 20 < 20 < 20 43
< 10 13 < 10 < 10 < 10 < 10 20

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

43 5 3 46 19 111 130

Parksepa 
aleviku 

keskkool, 
30.05.23

< 5
1
1

< 0,5
7,5
475
21

< 10
0
0
3Kolooniate arv 22°C ebaloomulike 

muutusteta
arv/1 ml 28 5 49 13

Coli-laadsed bakterid 0 PMÜ/100 ml 0 0 0 0
Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 0 0

Üldraud 200 µg/l 45 < 20 63 43
Mangaan 50 µg/l < 10 < 10 < 10 11

pH 6,5-9,5 7,4 7,4 7,6 7,5
Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 396 440 427 535

Maitse palli 1 1 1 1
Hägusus NHÜ < 0,5 < 0,5 0,57 < 0,5

Värvus mg/l Pt < 5 < 5 < 5 < 5
Lõhn palli 1 1 1 < 2

Kolooniate arv 22°C ebaloomulike
muutusteta

arv/1 ml 8 7 104 2 134

Näitaja Lubatud piirnorm Ühik

Navi Küla, Timmi 
söökla, 16.06.23

Väimela aleviku, 
Kutsehariduskeskuse 

tehnomaja,
16.06.23

Väimela aleviku A 
ja O kauplus, 

02.10.23

Sooküla küla 
elamu, 27.10.23

Coli-laadsed bakterid 0 PMÜ/100
ml

0 0 0 0 0

Escherichia coli 0 PMÜ/100
ml

0 0 0 0 0

Üldraud 200 µg/l 60 < 20 < 20 37 69
Mangaan 50 µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

pH 6,5-9,5 7,5 7,4 7,2 7,5 7,4
Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 356 462 572 432 533

Maitse palli 1 1 1 1 1
Hägusus NHÜ 0,51 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,56

Värvus mg/l Pt < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Lõhn palli 1 1 1 1 1

Võru valla joogivee kvaliteedi analüüsitulemused

Näitaja Lubatud piirnorm Ühik

Osula küla 
kool, 26.09.23

Sõmerpalu 
aleviku lasteaed, 

26.09.23

Linnamäe küla 
Linnamäe

Puit, 26.09.23

Järvere küla 
Sõmerpalu 

hooldekodu, 
31.10.23

Puiga küla 
kool, 30.05.23


